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Auftragsnummer: 1224361
10.03.2022 11:40

WV-Genossenschaft Affoltern a.A.
Zurichstrasse 98
8910 Affoltern a.A.

10.03.2022

Ergebnisbericht

Auftragsdaten

Auftragsnummer 1224361

Auftraggeber WV-Genossenschaft Affoltern a.A., Zurichstrasse 98, 8910 Affoltern a.A.
Betriebsnummer 116526

Probenherkunft WV-Genossenschaft Affoltern a.A., Zirichstrasse 98, 8910 Affoltern a.A.
Probenehmer Auftraggeber

Anzahl Proben 7

Untersuchungsgrund Selbstkontrolle gemass Probenahmeplan

Eingangsdatum 02.03.2022

Ubersicht der untersuchten Proben

Protokollnummer Probenbezeichnung

12251334-5 WVA Zirichstr. 98 - H WB

12251335-3 Zwillikon, Weid - Hy 552

12251336-1 Ferenbacherstr. 17 - LB 1994

12251337-9 Albis Bettfedernfabrik, Alte Obfelderstr. 69 - Hy 335

12251338-7 Tannholzstr. 19 - Hy 413

12251339-5 Sternenplatz - LB

12251340-2 RZ Kinderspital, Mihlebergstr. 104 - H Werkstatt
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Probendaten
Protokollnummer 12251334-5
Probenbezeichnung WVA Zirichstr. 98 - H WB
Probenahmedatum 02.03.2022
Untersuchungsergebnisse
Feldmessungen
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Wassertemperatur 7.8 °C - keine
Mikrobiologie
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Aerobe mesophile Keime 14 KBE/ml 10 % konform
Escherichia coli 0 KBE/100ml 10 % konform
Enterokokken 0 KBE/100ml 10 % konform
Physikalisch-chemische Parameter
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
SSK 254 nm 0.9 1/m 5 % keine
Leitfahigkeit (20°C, Labor) 458 pS/cm 13 % keine
Leitfahigkeit (25°C, Labor) 507 pS/cm 13 % keine
pH (Labor) 7.6 pH 5 % keine
Harteparameter /| Kationen
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Gesamtharte 25.9 °fH 5 % keine
Gesamtharte 2.6 mmol/l - keine
Karbonatharte (SV pH 4.3) 24.1 °fH 5 % keine
Saureverbrauch 4.8 mmol/l 15 % keine
Restharte 1.9 °fH - keine
Calcium 84.8 mg/l 10 % keine
Magnesium 11.7 mg/l 10 % keine
Kalium 1.1 mgl/l 10 % keine
Natrium 7.5 mg/l 5 % konform
Anionen
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Chlorid 12.4 mg/l 15 % keine
Fluorid <0.1 mg/l 120 %  konform
Nitrat 10.0 mg/l 5 % konform
Sulfat 12.0 mgl/l 10 % keine
Beurteilung

Die Probe ist bezlglich der gepriften und lebensmittelrechtlich geregelten Parameter konform.



Kanton Ziirich
Kantonales Labor Ziirich
10.03.2022 11:40, 1224361

Seite 3/11
Probendaten
Protokollnummer 12251335-3
Probenbezeichnung Zwillikon, Weid - Hy 552
Probenahmedatum 02.03.2022
Untersuchungsergebnisse
Feldmessungen
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Wassertemperatur 8.0 °C - keine
Mikrobiologie
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Aerobe mesophile Keime 94 KBE/mlI 10 % konform
Escherichia coli 0 KBE/100ml 10 % konform
Enterokokken 0 KBE/100ml 10 % konform
Physikalisch-chemische Parameter
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
SSK 254 nm 1.6 1/m 5 % keine
Leitfahigkeit (20°C, Labor) 677 pS/cm 13 % keine
Leitfahigkeit (25°C, Labor) 750 pS/cm 13 % keine
pH (Labor) 7.4 pH 5 % keine
Harteparameter /| Kationen
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Gesamtharte 33.0 °fH 5 % keine
Gesamtharte 3.3 mmol/l - keine
Karbonatharte (SV pH 4.3) 29.0 °fH 5 % keine
Saureverbrauch 5.8 mmol/l 15 % keine
Restharte 41 °fH - keine
Calcium 111.1 mg/l 10 % keine
Magnesium 12.9 mg/l 10 % keine
Kalium 3.7 mgl/l 10 % keine
Natrium 28.3 mgl/l 5 % konform
Anionen
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Chlorid >50.0 mg/l 15 % keine
Bemerkung: (ca. 55 mg/l)
Fluorid <0.1 mg/l 120 %  konform
Nitrat 15.5 mg/l 15 % konform
Sulfat 19.9 mg/l 10 % keine
Beurteilung

Die Probe ist beziiglich der gepriiften und lebensmittelrechtlich geregelten Parameter konform.
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Probendaten
Protokollnummer 12251336-1
Probenbezeichnung Ferenbacherstr. 17 - LB 1994
Probenahmedatum 02.03.2022
Untersuchungsergebnisse
Feldmessungen
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Wassertemperatur 8.4 °C - keine
Mikrobiologie
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Aerobe mesophile Keime 6 KBE/mI 10 % konform
Escherichia coli 0 KBE/100ml 10 % konform
Enterokokken 0 KBE/100ml 10 % konform
Physikalisch-chemische Parameter
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
SSK 254 nm 1.7 1/m 5 % keine
Leitfahigkeit (20°C, Labor) 693 pS/cm 13 % keine
Leitfahigkeit (25°C, Labor) 768 pS/cm 13 % keine
pH (Labor) 7.3 pH 5 % keine
Harteparameter /| Kationen
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Gesamtharte 32.6 °fH 5 % keine
Gesamtharte 3.3 mmol/l - keine
Karbonatharte (SV pH 4.3) 28.4 °fH 5 % keine
Saureverbrauch 5.7 mmol/l 15 % keine
Restharte 4.2 °fH - keine
Calcium 109.7 mg/l 10 % keine
Magnesium 12.6 mg/l 10 % keine
Kalium 4.3 mgl/l 10 % keine
Natrium 32.1 mg/l 5 % konform
Anionen
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Chlorid >50.0 mg/l 15 % keine
Bemerkung: (ca. 63 mg/l)
Fluorid <0.1 mg/l 120 %  konform
Nitrat 16.0 mg/l 15 % konform
Sulfat 21.6 mg/l 10 % keine
Beurteilung

Die Probe ist beziiglich der gepriiften und lebensmittelrechtlich geregelten Parameter konform.
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Probendaten
Protokollnummer 12251337-9
Probenbezeichnung Albis Bettfedernfabrik, Alte Obfelderstr. 69 - Hy 335
Probenahmedatum 02.03.2022
Untersuchungsergebnisse
Feldmessungen
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Wassertemperatur 79 °C - keine
Mikrobiologie
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Aerobe mesophile Keime 16 KBE/mI 10 % konform
Escherichia coli 0 KBE/100ml 10 % konform
Enterokokken 0 KBE/100ml 10 % konform
Physikalisch-chemische Parameter
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
SSK 254 nm 1.1 1/m 5 % keine
Leitfahigkeit (20°C, Labor) 575 pS/cm 13 % keine
Leitfahigkeit (25°C, Labor) 637 pS/cm 13 % keine
pH (Labor) 7.5 pH 5 % keine
Harteparameter /| Kationen
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Gesamtharte 33.1 °fH 5 % keine
Gesamtharte 3.3 mmol/l - keine
Karbonatharte (SV pH 4.3) 30.5 °fH 5 % keine
Saureverbrauch 6.1 mmol/l 15 % keine
Restharte 2.7 °fH - keine
Calcium 109.9 mg/l 10 % keine
Magnesium 13.9 mg/l 10 % keine
Kalium 1.1 mgl/l 10 % keine
Natrium 9.2 mgl/l 5 % konform
Anionen
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Chlorid 17.3 mg/l 15 % keine
Fluorid <0.1 mg/l 120 %  konform
Nitrat 14.7 mg/l 5 % konform
Sulfat 11.6 mg/l 10 % keine
Beurteilung

Die Probe ist bezlglich der gepriften und lebensmittelrechtlich geregelten Parameter konform.
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Probendaten
Protokollnummer 12251338-7
Probenbezeichnung Tannholzstr. 19 - Hy 413
Probenahmedatum 02.03.2022
Untersuchungsergebnisse
Feldmessungen
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Wassertemperatur 7.7 °C - keine
Mikrobiologie
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Aerobe mesophile Keime 56 KBE/mI 10 % konform
Escherichia coli 0 KBE/100ml 10 % konform
Enterokokken 0 KBE/100ml 10 % konform
Physikalisch-chemische Parameter
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
SSK 254 nm 1.4 1/m 5 % keine
Leitfahigkeit (20°C, Labor) 380 pS/cm 13 % keine
Leitfahigkeit (25°C, Labor) 421 pS/cm 13 % keine
pH (Labor) 7.7 pH 15 % keine
Harteparameter /| Kationen
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Gesamtharte 21.3 °fH 5 % keine
Gesamtharte 2.1 mmol/l - keine
Karbonatharte (SV pH 4.3) 19.9 °fH 5 % keine
Saureverbrauch 4.0 mmol/l 15 % keine
Restharte 1.3 °fH - keine
Calcium 68.7 mg/l 10 % keine
Magnesium 10.0 mg/l 10 % keine
Kalium 1.1 mgl/l 10 % keine
Natrium 6.5 mgl/l 5 % konform
Anionen
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Chlorid 8.7 mgl/l 15 % keine
Fluorid <0.1 mg/l 120 %  konform
Nitrat 6.8 mg/l 5 % konform
Sulfat 12.3 mgl/l 10 % keine
Beurteilung

Die Probe ist bezlglich der gepriften und lebensmittelrechtlich geregelten Parameter konform.
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Probendaten
Protokollnummer 12251339-5
Probenbezeichnung Sternenplatz - LB
Probenahmedatum 02.03.2022
Untersuchungsergebnisse
Feldmessungen
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Wassertemperatur 76 °C - keine
Mikrobiologie
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Aerobe mesophile Keime 14 KBE/ml 10 % konform
Escherichia coli 0 KBE/100ml 10 % konform
Enterokokken 0 KBE/100ml 10 % konform
Physikalisch-chemische Parameter
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
SSK 254 nm 1.1 1/m 5 % keine
Leitfahigkeit (20°C, Labor) 359 pS/cm 13 % keine
Leitfahigkeit (25°C, Labor) 398 pS/cm 13 % keine
pH (Labor) 7.8 pH 5 % keine
Harteparameter /| Kationen
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Gesamtharte 20.4 °fH 5 % keine
Gesamtharte 2.0 mmol/l - keine
Karbonatharte (SV pH 4.3) 18.9 °fH 5 % keine
Saureverbrauch 3.8 mmol/l 15 % keine
Restharte 1.5 °fH - keine
Calcium 63.2 mg/l 10 % keine
Magnesium 11.3 mg/l 10 % keine
Kalium 1.1 mgl/l 10 % keine
Natrium 6.1 mg/l 5 % konform
Anionen
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Chlorid 7.5 mgl/l 15 % keine
Fluorid <0.1 mg/l 120 %  konform
Nitrat 6.0 mg/l 5 % konform
Sulfat 12.3 mgl/l 10 % keine
Beurteilung

Die Probe ist bezlglich der gepriften und lebensmittelrechtlich geregelten Parameter konform.
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Probendaten
Protokollnummer 12251340-2
Probenbezeichnung RZ Kinderspital, MUhlebergstr. 104 - H Werkstatt
Probenahmedatum 02.03.2022
Untersuchungsergebnisse
Feldmessungen
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Wassertemperatur 10.0 °C - keine
Mikrobiologie
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Aerobe mesophile Keime 110 KBE/ml 10 % konform
Escherichia coli 0 KBE/100ml 10 % konform
Enterokokken 0 KBE/100ml 10 % konform
Physikalisch-chemische Parameter
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
SSK 254 nm 0.9 1/m 5 % keine
Leitfahigkeit (20°C, Labor) 368 pS/cm 13 % keine
Leitfahigkeit (25°C, Labor) 408 pS/cm 13 % keine
pH (Labor) 7.8 pH 5 % keine
Harteparameter /| Kationen
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Gesamtharte 5.7 °fH 5 % keine
Gesamtharte 0.6 mmol/l - keine
Karbonatharte (SV pH 4.3) 19.4 °fH 5 % keine
Saureverbrauch 3.9 mmol/l 15 % keine
Restharte -14 °fH - keine
Calcium <40.0 mg/l 10 % keine
Magnesium <4.0 mg/l 10 % keine
Kalium <0.5 mgl/l 10 % keine
Natrium >50.0 mg/I 5 % konform
Bemerkung: (ca. 68 mg/l)
Anionen
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Chlorid 7.9 mg/l 5 % keine
Fluorid <0.1 mg/l 120 %  konform
Nitrat 5.9 mgl/l 15 % konform
Sulfat 12.3 mgl/l 10 % keine
Beurteilung

Die Probe ist beziiglich der gepriiften und lebensmittelrechtlich geregelten Parameter konform.
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Bemerkungen
Am 8.3.2022 wurde Herr D. Nietlispach, Betriebsleiter, telefonisch informiert, dass die chemische

Analyse zeigt, dass es sich um enthartetes Wasser handelt. Am 27.4.2022 wird die Wasserversorgung
mit dem Kantonalen Labor eine Probenahmestelle vor dem Entharter suchen
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Informationen zum Ergebnisbericht
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die eingereichten Proben zum Zeitpunkt der
Untersuchung.

Fur vom Auftraggeber bereitgestellte Proben gelten die Ergebnisse fiir die Probe wie erhalten. Der
Untersuchungszeitraum erstreckt sich zwischen Probeneingang und dem Berichtsdatum. Details zu
den Untersuchungsmethoden werden auf Verlangen mitgeteilt. Die Beurteilung bezieht sich auf die im
Untersuchungszeitraum giltigen lebensmittelrechtlichen Grundlagen. Die Messunsicherheit wird
gemass Entscheidungsregel (siehe zh.ch/kl «Zahlen und Fakteny») bei der Bewertung der Konformitéat
bertcksichtigt. Die Verwendung von Auszligen (einzelne Seiten) oder Ausschnitten (Teile einzelner
Seiten) des Ergebnisberichtes, sowie Hinweise auf den Ergebnisbericht (z. B. zu Werbezwecken oder
Prasentationen), sind nur mit Genehmigung des Kantonalen Labors Zirich gestattet. Die untersuchten
Proben werden ohne gegenteilige Abmachungen wie folgt entsorgt: Proben, die mikrobiologisch
untersucht wurden, sowie Wasserproben unmittelbar nach der Untersuchung. Alle anderen Proben
werden 30 Tage nach Abschluss der Untersuchung entsorgt.

Wird bei den Untersuchungsergebnissen auf die Verwendung einer Multimethode hingewiesen, werden
nur die Analyten ausgewiesen, deren Gehalt tiber der Bestimmungsgrenze liegt. Die weiteren Analyten,
die mit der Methode erfasst werden, konnen unter zh.ch/multimethoden eingesehen werden.

Fehlt fir einen Analyten zurzeit eine rechtliche Beurteilungsgrundlage, wird das Ergebnis mit "keine"
beurteilt.

Zur besseren Ubersicht befindet sich im Anhang zu diesem Ergebnisbericht eine Zusammenfassung
aller Untersuchungsergebnisse des Auftrags.


https://www.zh.ch/kl
https://www.zh.ch/multimethoden

Abkiirzungen

< Wert liegt unter der Bestimmungsgrenze. Diese entspricht dem nummerischen Wert der nach
dem Zeichen < (kleiner als) folgt.

KBE Koloniebildende Einheiten

MU Messunsicherheit
nn nicht nachweisbar
wk

Befindet sich in der Ergebnistabelle beim Ergebnis der Index
Resultat wiederfindungskorrigiert.
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k

Verwendete Methoden und Messprinzipien

Methode Messprinzip

BER Berechnung
extern_Proben Extern

ehmer

28201 kulturell quantitativ
28202 kulturell quantitativ
28204 kulturell quantitativ
Z8300 UV/NVIS

Z8301 IC-Leitfahigkeit
28302 Titration

Z8303 IC-Leitfahigkeit
Z8310 Konduktometrie
Z8311 Titration

28314 Potentiometrie

Kantonales Labor Zlrich

Sachbearbeiter
Rang Cho

Analyt

Gesamtharte, Karbonatharte (SV pH 4.3), Leitfahigkeit

(25°C, Labor), Restharte
Wassertemperatur (Feld)

Aerobe mesophile Keime

E. coli

Enterokokken

SSK 254 nm

Chilorid, Fluorid, Nitrat, Sulfat
Calcium, Gesamtharte, Magnesium
Kalium, Natrium

Leitfahigkeit (20°C, Labor)
Saureverbrauch

pH (Labor)

Freigabe Bericht
Sascha Eberle

Hinweis: Der Bericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gultig.

, wurde das angegebene
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Auftrag 1224361 (Anhang), Probeneingangsdatum 02.03.2022
Erstellt am 10.03.2022 11:40

Albis
Probenr. oder Bezeichnung WVA Zirichstr. 98 - Zwillikon, Weid - Hy Ferenbacherstr. 17 Bettfedernfabrik, Tannholzstr. 19 - Hy Sternenplatz - LB
- H WB 552 -LB 1994 Alte Obfelderstr. 69 413
- Hy 335
Analyt Einheit 12251334-5 12251335-3 12251336-1 12251337-9 12251338-7 12251339-5
Feldmessungen
Wassertemperatur °C 7.8 8.0 8.4 7.9 7.7 7.6
Mikrobiologie
Aerobe mesophile Keime KBE/ml 14 94 6 16 56 14
Escherichia coli KBE/100ml 0 0 0 0 0 0
Enterokokken KBE/100ml 0 0 0 0 0 0
Physikalisch-chemische
Parameter
SSK 254 nm 1/m 0.9 1.6 1.7 1.1 1.4 1.1
Leitfahigkeit (20°C, Labor) puS/cm 458 677 693 575 380 359
Leitfahigkeit (25°C, Labor) puS/cm 507 750 768 637 421 398
pH (Labor) pH 7.6 7.4 7.3 7.5 7.7 7.8
Harteparameter / Kationen
Gesamtharte °fH 25.9 33.0 32.6 33.1 21.3 20.4
Gesamtharte mmol/I 2.6 3.3 3.3 3.3 2.1 2.0
Karbonatharte (SV pH 4.3) °fH 241 29.0 28.4 30.5 19.9 18.9
Saureverbrauch mmol/I 4.8 5.8 5.7 6.1 4.0 3.8
Restharte °fH 1.9 4.1 4.2 2.7 1.3 1.5
Calcium mg/| 84.8 111.1 109.7 109.9 68.7 63.2
Magnesium mg/I 11.7 12.9 12.6 13.9 10.0 11.3
Kalium mg/| 1.1 3.7 4.3 1.1 1.1 1.1
Natrium mg/| 7.5 28.3 32.1 9.2 6.5 6.1
Anionen
Chlorid mg/| 12.4 >50.0 2 >50.0 2 17.3 8.7 7.5
Fluorid mg/| <0.1 <01 <01 <0.1 <0.1 <01
Nitrat mg/| 10.0 15.5 16.0 14.7 6.8 6.0

Sulfat mgl 12.0 19.9 216 116 123 123


https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Probe/Edit/51294
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Probe/Edit/51295
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Probe/Edit/51296
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Probe/Edit/51297
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Probe/Edit/51298
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Probe/Edit/51299
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916381
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916446
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916427
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916325
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916313
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916375
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916400
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916421
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916423
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916321
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916314
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916371
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916399
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916443
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916424
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916322
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916310
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916372
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916398
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916444
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916425
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916323
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916311
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916373
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916401
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916383
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916448
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916429
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916327
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916308
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916402
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916384
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916449
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916430
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916328
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916301
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916403
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916385
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916450
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916431
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916329
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916335
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916404
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916386
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916451
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916432
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916330
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916336
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916405
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916387
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916452
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916433
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916331
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916337
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916406
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916389
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916453
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916434
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916332
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916338
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916407
https://delphi.kt.ktzh.ch/Proben/Resultat/Edit/916397
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RZ Kinderspital,

Probenr. oder Bezeichnung Muhlebergstr. 104 -
H Werkstatt
Analyt Einheit 12251340-2
Feldmessungen
Wassertemperatur °C 10.0
Mikrobiologie
Aerobe mesophile Keime KBE/ml 110
Escherichia coli KBE/100ml 0
Enterokokken KBE/100ml 0
Physikalisch-chemische
Parameter
SSK 254 nm 1/m 0.9
Leitfahigkeit (20°C, Labor) uS/cm 368
Leitfahigkeit (25°C, Labor) puS/cm 408
pH (Labor) pH 7.8
Harteparameter / Kationen
Gesamtharte °fH 5.7
Gesamtharte mmol/I 0.6
Karbonatharte (SV pH 4.3) °fH 194
Saureverbrauch mmol/I 3.9
Restharte °fH -14
Calcium mg/I <40.0
Magnesium mg/l <4.0
Kalium mg/I <0.5
Natrium mg/l >50.0 2
Anionen
Chlorid mg/l 7.9
Fluorid mg/l <0.1
Nitrat mg/l 5.9

Sulfat mgl 12.3
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Legende
1 Ergebnis nicht konform (in roter Farbe gekennzeichnet).

2 Bitte Bemerkungen zu Analyten im Ergebnisbericht beachten.

Wk Befindet sich in der Ergebnistabelle beim Ergebnis der Index wk.

wurde das angegebene Resultat wiederfindungskorrigiert.
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